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BADANIA

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 184/BZ
Zlecenie nr 98/2026 z dnia 16.03.2026

Nr prébki 184/BZ
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Informacje wg o§wiadczenia klienta /-

Obiekt badan: woda przeznaczona do spozycia.

Nazwa i adres zleceniodawcy: Gmina E¢ka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Ecka Opatowska.

Miejsce pobierania probki: Siemianice ul. Sloneczna 3 — kran w piwnicy.

Metoda pobierania: pobieranie wg normy PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007 z wyl. pkt. 4.4.3, 4.4.4,

4.4.51i 4.4.6. Pobieranie prébki zgodnie z planem pobierania zleceniodawcy.

Probki pobrano i1 dostarczono przez: Laboratorium — Juszczak szkolenie z dn. 24.11.2022,

Data pobierania: 16.03.2026 godzina: 08.20

Oznaczenie prébki w terenie: 2

Stan prébki: zgodny z wymaganiami / niezzednyz wymaganiami’
Data zakoniczenia badania: 19.03.2026

Data rozpoczgcia badania: 16.03.2026

Data przyjecia do laboratorium: 16.03.2026

Badania mikrobiologiczne dla prébki nr 184/BZ

Lp. Parametr Wyfuk'z mepev_vnof.p 12 Jednostka Identyfikator metody badawczej W 4
wyniku pomiaru parametryczna
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L Metoda filtracji membranowe| 0 Jtk/100 ml +A41:2017-04 0
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Badania fizykochemiczne dla probki nr 184/BZ
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wyniku pomiaru parametryczna
Przewodnosé elektryczna wilasciwa® 744 + 59 0 .
- Metoda konduktometryczna 22,6°C /temp. pomiaru uS/em25°C (|| PN-EN 278861999 2500
pH 7,1£0,1 a 5 -
= Metoda potenciometrvczna 23,6°C /temp. pomiaru PN-ENISO 10523:2012 65-95
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Wyniki odnosz3 si¢ wylacznie do pobranej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach.
Skargi mozna sktada¢ pisemnie od dnia otrzymania sprawozdania w Siedzibie Spétki lub w Siedzibie Laboratorium.




TPrzedstawiona niepewno$¢ wyniku pomiaru mikrobiologicznego zostala oszacowana zgodnie z PN ISO 29201:2022-02 i opiera si¢ na niepewnosci
zlozonej w podejsciu catosciowym.

'Niepewno$¢ wyniku pomiaru fizykochemicznego wyrazona jest niepewnoscia rozszerzong obliczong dla metody badawczej dla poziomu ufnoéci okoto
P=95% i k=2, uwzgledniajac niepewnosci pobierania i transportu probki.

Metody badawcze zaznaczone kursywa posiadaja zatwierdzenie PPIS w Kepnie, nr decyzji ON-HK.9011.39.2025 z dnia 31.03.2025.

R - metoda referencyjna dla badan mikrobiologicznych wody do spozycia w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Dz. U.2017 poz.2294.

*Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury.

*Wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Dz.U.2017 poz. 2294.

5Zaleca sig, aby og6lna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

- 100 jtk/ 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej

- 200 jtk/1 ml w wodzie w kranie konsumenta.

Suzyskany wynik < 1 TON wynik uznany za akceptowalny na podstawie badan przeprowadzonych przez 4 osobowy zesp6t oceniajacy

Tuzyskany wynik < 1 TFN wynik uznany za akceptowalny na podstawie badan przeprowadzonych przez 4 osobowy zespot oceniajacy; Czas
przechowywania prébki ponizej 72h.

8 Pozgdana warto$¢ tego parametru w wodzie, w kranie konsumenta — do15 mg Pv1.

Dla wyniku ,,0-zero” laboratorium nie podaje niepewnosci.

Jezeli w kolumnie ,,wynik z niepewnoscig wyniku pomiaru™ akredytowanej metody przedstawiono zapis w postaci ,,<” lub > oznacza to, iz jest to
rezultat badania, bezpoérednio powigzany z dolng lub géma granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, natomiast podana rozszerzona
niepewno$¢ pomiaru dotyczy wylacznie odpowiednio dolnej lub gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody. Dolna granica zakresu
pomiarowego akredytowanej metody badawczej odpowiada jednoczesnie dolnej granicy oznaczania ilosciowego.

Sprawozdanie z badan moze zawiera¢ metody badawcze i metody pobierania objete zakresem akredytacji oraz metody nieakredytowane. Metody spoza
zakresu akredytacji zostaly oznaczone symbolem — NA i spelniaja wymagania normy PN-ENISO/IEC 17025:2018-02.

LABORANT
Data przygotowania sprawozdania: 19.03.2026 Osoba autoryzujaca: Katarzyna Juszcz

Sporzadzila: Monika Niwa mar inz. Katarzynd ug}z S

-koniec sprawozdania -
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Wyniki odnosz3 si¢ wytgcznie do pobranej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badat bez pisemnej zgody Laboratorium, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach.
Skargi mozna sktada¢ pisemnie od dnia otrzymania sprawozdania w Siedzibie Spétki lub w Siedzibie Laboratorium.



