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Raport z badan nr 30817/LB/2026

Parametr / Wynik Jednostka Wartos$¢ dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres Z niepewnoscia okreslonaw zgodnosci
obowigzujacych przepisach

prawnych *

Antymon / Sb :
A(S) | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 - <1.0 0.2 ug/l max. 5 G
(1.00-5000) pg/! :

Arsen / As :
A(S) | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 - <1.0 0.2 ug/l max. 10 ZG
{1.00-5000) pg/! =

Benzo(a)piren :
PN-EN 1SO 17993:2005 - (0.003-0.60) <0.003 +0.001 ug/l max. 0,01 G

pe/l

A(SE

Bor/B
A(S) | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 - <0.020 +0.003 mg/l max. 1 G
{0.020-100) mg/I '

Bromiany / BrO3
A(S) | PN-ENISO 11206:2013-07 - (2.0-100) <2.0 0.5 pg/l max. 10 G
pg/l i

Chrom ogélny / Cr :
A(S) | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 - <1.0 P10 pe/l max. 50 G
(1.0-5000) pg/!

Cyjanki ogdlne
A(S) | PN-EN ISO 14403-2:2012 - <5.0 1 +1.0 pg/! max. 50 G
(5.0-10000) pg/I

Fluorki / F
A(S} | PN-EN ISO 10304-1:2009 - (0.10-10) 0.21 +0.03 mg/| max. 1,5 ZG
mg/| !

Kadm / Cd :
A(S) | PN-ENISO 17294-2:2024-04 - <0.050 +0.008 ug/l max. 5 G
(0.050-5000) pg/!I :

MiedZ / Cu :
A(S) | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 - 0.0031 +0.0006 mg/l max. 2 2G
{0.0010-5.00) mg/! :

Nikiel / Ni ;
A(S) | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 - <1.0 | 302 g/l max. 20 ZG
{1.0-5000) pg/! :

Otéw / Pb !
A(S} | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 - <1.0 +0.2 ng/l max. 10 G
(1.0-5000) ug/! :

Pestycydy - suma

AlS) z obliczen - (>0,050) ug/|

<0.050 | $0.012 ng/l max. 0,50 26

Pestycydy chloroorganiczne - suma
EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
podstawie norm: PN-EN SO
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (>0.010) pg/!

A(S) <0.010 | +0.003 pg/l max. 0,50 26

Alachlor
EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
A(SE | podstawie norm: PN-EN ISO

) 6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) pg/!

<0.001 | +0.0003 ug/! max. 0,10 G

Aldehyd endryny
EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
A(SE | podstawie norm: PN-EN ISO

) 6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) ug/I

<0.001 | 0.0003 pg/! max. 0,10 G
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Raport z badan nr 30817/LB/2026

A(SE

Aldryna

EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
podstawie norm: PN-EN ISO
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) pug/

<0.001

! +0.0003

He/l

max. 0.030

G

A(SE

alfa-Heksachlorocykloheksan / alfa-
HCH

EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
podstawie norm: PN-EN ISO
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) pg/l

<0.001

! $0.0003

g/l

max. 0,10

G

A(SE

beta-Heksachlorocykloheksan / beta-
HCH

EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
podstawie norm: PN-EN ISO
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) pg/l

<0.001

! $0.0003

pe/l

max. 0,10

G

A(SE

Chlordan - suma
EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
podstawie norm: PN-EN ISO
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) pg/|

<0.001

! +0.0003

g/l

max. 0,10

G

A(SE

delta-Heksachlorocykloheksan /
delta-HCH
EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
podstawie norm: PN-EN ISO
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) pg/I

<0.001

! +0.0003

ue/l

max. 0,10

G

A(SE

Dieldryna
EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
podstawie norm: PN-EN ISO
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) pg/I

<0.001

! +0.0003

pg/l

max. 0.030

G

A(SE

Endosulfan |
EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
podstawie norm: PN-EN ISO
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - {0.001-10.0) pg/!

<0.001

! +0.0003

g/l

max. 0,10

G

A(SE

Endosuifan Il
EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
podstawie norm: PN-EN 1SO
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) pg/!

<0.001

! +0.0003

pe/l

max. 0,10

G

A(SE

Endryna

EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
podstawie norm: PN-EN ISO
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0} pg/

<0.001

! +0.0003

g/l

max. 0,10

G

A(SE

gamma-Heksachlorocykloheksan /
gamma-HCH
EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
podstawie norm: PN-EN ISO
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) pg/I

<0.001

! $0.0003

e/l

max. 0,10

G

ersia wzory 0
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Raport z badan nr 30817/LB/2026

Izodryna :
EFO/PB/24/A:18.09.2023 na ;
A(SE | podstawie norm: PN-EN ISO :
) 6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) pg/I|

<0.001 | +0.0003 pg/l max. 0,10 ZG

Siarczan endosulfanu
EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
A(SE | podstawie norm: PN-EN ISO

) 6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) pg/I

<0.001 | +0.0003 pg/l max. 0,10 G

Heksachlorobutadien / HCBD
EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
A(SE | podstawie norm: PN-EN ISO

) 6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) pg/I

<0.001 | +0.0003 pg/! max. 0,10 G

Dichlorodifenylotrichloroetan / DDT -
suma

EFO/PB/24/A:18.09.2023 na :
podstawie norm: PN-EN ISO <0.001 +0.0003 ug/l max. 0,10 G
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN- :
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - {0.001-10.0) pg/!

A(SE

Endosulfan
EFO/PB/24/A:18.09.2023 na
A(SE | podstawie norm: PN-EN [SO

) 6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN-
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-20.0) pg/!

<0.001 | +0.0003 g/l max. 0,10 26

Dichlorodifenylodichloroetan / DDD -
suma

EFO/PB/24/A:18.09.2023 na H
podstawie norm: PN-EN ISO <0.001 +0.0003 ug/l max. 0,10 ZG
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN- :
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-20.0) pg/

A(SE

Dichlorodifenylodichloroetylen / DDE
- suma

EFO/PB/24/A:18.09.2023 na :

podstawie norm: PN-EN 1SO <0.001 +0.0003 ug/l max. 0,10 G
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN- :
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-20.0) ug/l

A(SE

Heksachlorocykloheksan / HCH -
suma

EFO/PB/24/A:18.09.2023 na :
podstawie norm: PN-EN ISO <0.001 1+0.0003 pg/l max. 0,10 | G
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN- :
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-40.0) pg/I

A(SE

Epoksyd heptachloru - suma

EFO/PB/24/A:18.09.2023 na ;

A(SE | podstawie norm: PN-EN ISO i £0.0000

) | 6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN- <0.0002 | "¢ be/l max. 0,030 zG
EN 16693:2015-12, PN-EN :

12673:2004 - (0.0002-10.0) pg/|

Epoksyd heptachloru izomer A

EFO/PB/24/A:18.09.2023 na :

A(SE | podstawie norm: PN-EN ISO 1 +0.0000

) | 6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN- <0.0002 | g he/! . 0,050 €8
EN 16693:2015-12, PN-EN :

12673:2004 - (0.0002-10.0) pg/|
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Raport z badan nr 30817/LB/2026

Epoksyd heptachloru izomer B

EFO/PB/24/A:18.09.2023 na :

A(SE | podstawie norm: PN-EN ISO i 1£0.0000

) | 6468:2002, PN-EN 12918:2004, pN- | 00002 { g b/l max. 0,030 6
EN 16693:2015-12, PN-EN |

12673:2004 - (0.0002-10.0) pg/|

Heptachlor
EFO/PB/24/A:18.09.2023 na i
A(SE | podstawie norm: PN-EN ISO i 1£0.0000
) | 6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN- <0.0002 ¢ ¢ ue/!
EN 16693:2015-12, PN-EN :

12673:2004 - (0.0002-10.0) pg/|

max. 0,030 G

p,p'-dichlorodifenylodichloroetan /
p,p'-DDD

EFO/PB/24/A:18.09.2023 na :
podstawie norm: PN-EN I1SO <0.001 +0.0003 ug/l max. 0,10 G
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN- ;
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) pg/!

A(SE

p,p'-dichlorodifenylodichloroetylen
/p,p'-DDE
EFO/PB/24/A:18.09.2023 na ;
podstawie norm: PN-EN ISO <0.001 : 0.0003 ug/l max. 0,10 G
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN- i

EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - {0.001-10.0) pg/!

A(SE

p,p'-dichlorodifenylotrichloroetan
/plp'-DDT
EFO/PB/24/A:18.09.2023 na :
podstawie norm: PN-EN ISO <0.001 +0.0003 peg/! max. 0,10 G
6468:2002, PN-EN 12918:2004, PN- :
EN 16693:2015-12, PN-EN
12673:2004 - (0.001-10.0) ug/

A(SE

Rteé¢ / Hg :
A(S) | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 - <0.10 | #0.02 g/l max. 1 G
(0.10-500) pg/I =

Selen /Se '
A(S) | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 - <1.0 +0.2 ug/l max. 10 G
{1.00-5000) pg/! :

Wielopierscieniowe weglowodory
aromatyczne / WWA- suma 4
A(SE | sktadowych: B{b)F, B(k)F, B{ghi)Pr,
) Indeno
PN-EN 1SO 17993:2005 - {(0.006-3.60)

pg/l

<0.006 | +0.0015 e/ max. 0,1 26

Liczba Clostridium perfringens
(tacznie ze sporami)

PN-EN 1SO 14189:2016-10 - (1-80)
jtk/100 ml

A(S) 0 P jtk/100 ml max. 0 2G

Glin / Al :
A(S) | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 - <10 +1 pe/l max. 200 G
(10-100000) pg/! :

Ogélny wegiel organiczny/ OWO

AlS) PN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/I

507 | +0.96 mg/l *

Séd / Na :
A(S) | PN-EN 1SO 17294-2:2024-04 - 11.3 Po#1.2 mg/| max. 200 G
(0.500-5000) mg/|

Chior wolny
A(S) | PN-EN ISO 7393-2:2018-04 - <0.02 : 0.01 mg/| max. 0,3 G
(0.02-8.0) mg/I !

Chloramina / NH2Cl :
A(S) | PN-EN ISO 7393-2:2018-04 - <0.02 0.01 mg/I max. 0,5 G
{0.02-8.0) mg/| ! | |
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Raport z badan nr 30817/LB/2026

Suma chloranéw i chlorynéw “
A(S) | PN-EN ISO 10304-4:2022-08 - <0.02 | 001 mg/I max. 0,7 G
(0.02-2.0) mg/| ]
Magnez / Mg :
A(S) | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 - 7.80 | #0.78 mg/I 7-125 26
(0.500-5000) mg/| ¢
Srebro / Ag :
A(S) | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 - <0.0010 ;| #0.0002 mg/l max. 0,01 G
(0.0010-5.00) mg/| =
Sumaryczna zawarto$¢ wapnia i
magnezu / Twardosé ogdlna '
AS) 1| N-EN 1SO 17294-2-7024.04 - 230 § +23 mg/| CaCO3 60-500 26
(3.30-33530) mg/l CaCO3 ;
AKS Benzen ;
g | PN-ISO 11423-1:2002 - (0.25-1000) <0.25 | +0.08 pg/! max. 1.0 G
pe/l i
AIKS Chlorek winylu :
g | PN-ENISO 10301:2002 - (0.25-1000) <0.25 | £0.08 ug/l max. 0.50 26
ug/l : ]
s 1,2-Dichloroetan / EDC :
é) PN-EN ISO 10301:2002 - (0.25-1000) <0.25 | +0.08 ug/l max. 3.0 G
ug/l §
Suma trichloroetenu i H
A(KS | tetrachloroetenu :
PO, )
E) | PN-ENISO 10301:2002 - (0.25-1000) <0.25 E 0.08 ug/l max. 10 26
ug/l ’
AIKS THM - suma :
é) PN-EN 1SO 10301:2002 - (0.25-1000) <0.25 | 0.08 pe/l max. 100 26
ug/l ’
Bromodichlorometan /
A(ks | Dichlorobromometan :
P
E) | PN-EN 1SO 10301:2002 - (0.25-1000) SO i v/l max. 15 2s
g/l
Pestycydy fosforoorganiczne - suma :
P10 :
AS) | pN-EN 12918:2004 - (0.05-1.0) yig/1 <005 1 001 ve/l max. 0,50 26
Azinfos etylowy '
A(S . i 10. .
® | pN-EN 12918:2004 - (0.05-1.0) pg/! R he/l max. 610 26
Azinfos metylowy !
10, :
AS) | PN-EN 12918:2004 - (0.05-1.0) pig/! <005 1 001 ke/l gt G20 .
Chlorfenwinfos :
P40. )
AS) | pN-EN 12918:2004 - (0.05-1.0) pg/! <005 001 he/l max. 0,10 26
Diazynon :
A ) b0, .
S) | pN-EN 12918:2004 - (0.05-1.0) pg/! =005, =001 he/! max. 0,10 a
Dichlorfos :
A ) i 10. .
® | PN-EN 12918:2004 - (0.05-1.0) g/ <005 ¢ 001 ve/l max. 0,10 %6
Fenitrotion :
s . i 10 !
AS) | PN-EN 12918:2004 - (0.05-1.0) g/! <0054 2001 he/l max. 0,10 26
Fention :
v 10, .
A | pN-EN 12918:2004 - (0.05-1.0) pg/! I ue/! msx. 0,10 £
Malation :
bo10. :
AS) | pN-EN 12918:2004 - (0.05-1.0) g/l <005 ¢ 001 ug/! max. GO 6
Paration etylowy :
s . Lot0. i
AS) | pN-EN 12918:2004 - (0.05-1.0) g/ <005 ; 001 he/! max. 0,10 &
Paration metylowy :
s ) b0, .
AB) | pN-EN 12918:2004 - (0.05-1.0) g/l 005 S0.01 ug/! max. 0,10 26
Akryloamid :
AlS) | EFO/PB/29/A:24.05.2024 - (0.040-2.0) | <0.040 | £0.014 pg/l max. 0,10 G
ug/l i
Epichlorohydryna :
A(S) | EFO/PB/31/A:24.05.2024 - <0.030 | #0.012 ug/l max. 0,1 26
{0.030-1.20) pg/l :
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Raport z badar nr 30817/L8/2026

Laboratorium Eurofins OBIKS Poiska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badar nr NS.HK.9027.3.2.2026.5C
obowiazujace do dnia 17.03.2027r. -

Stwierdzenie zgodnosci - nie uwzgledniajace niepewnoScl pomiaru/metody, zgodnie z zasadq proste] akceptacji/ prostego odrzucenia - (dia
wynikéw w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatéw poza zakresem metody) dokonane zostaio wg wymagar okreslonych w zalqezniku nr
1 w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnla 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spotycia przez fudzi {Dz.U.2017,
poz.2294): ZG - wynik/ rezultat 2godny z wyspecyfikowanymi wymaganiami (wartoécig parametryczng) // NZ - wynik/ rezultat niezgodny z
wyspecyfikowanymi wymaganiami {wartoéclg parametrycza).

Istnieje ryzyko, Ze przedstawlone stwierdzenie zgodnodci/ interpretacja rezultatéw moga odbiegal od stwierdzenia zgodnosci/ interpretacji
przeprowadzonych przez inny podmiot.

*W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaky, 2apachu, ogéinego wegla organicznego oraz ogdine] liczby mikroorganzméw w 220¢
oceny nieprawidtowodci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A~ badanie alredytowarie wykonane w siedzibie gtdwnej {ul. Owocowa 8) Eurafing OBIKS Poiska Sp. 1 0.0, zamieszczone w Zakresie Akredytacl AB 213

A} - b e akredyh yh w oddziale (ul. Karoliny 4) Eurofins OBIKS Polska Sp.20.0., zamlesiczone w Zakresie Akredytacji AB 213

NA lub N - badanie nieakredy wy w siedzible gidwne] {ul. Owocows 8) Eurofing 08iKS Polska Sp. z 0.0 {nie 2amieszczone w zakresie skredytacii AB 213, lub prredstawiajgce
wynik poniief lub powyiej akredytowanego zakresy metody}

N(K} - badanie nieakredytowa v w oddziale (W, Karoliny 4) Eurofins OBIKS Poiska $p. 20.0. {nie zamiesrczone w zakresie akredytach AB 213, lub przedstawiajgce wynik ponizej
kb powyZe] akredytowanego 2akresu metody)

(£} - badanie umieszezone w elastycenym zakresle akredytacii nr AB 213

{1} — badania wykonywane w miejscach innych nii stata siedziba Laboratoriom Eurofins OBIKS Polska Sp. 2 0.0.

AlP] - badanie akredytowane zamieszczone w zkresie akredytaci rewnetrznego dostawcey ushug laboratoryjrych

N(P} - badanle nieakredytowane wykonane preez zewngtrznego dostawcg uslug laboratoryjnych

{NR] - badanie wykonane metody afternatywny dia metody wskazane] w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowatnodes wynikow

{W) - przywolane dolumenty odniesienia 2ostaly wycofsne przez Polski Komitet Normalizacyjny bez iub 2 zastapieniem

{5} = badanie objete zatwierdzeniem PPSE

Bia prébek nie pobranych przez Laborstorium dane dotyczgce probid (w tym mogace bezpotredaio plywat na wainoit wynikow: dsta pabrania, miejsce poblerania, oblekt badan}
zostaly podane przez Kilenta; wyniki badar dotyerg tytko otrzy ych | badanych prébek, niep §¢ wyniku {jeteli podano} nie uwaglednia pobierania. Jeteli nie pedano inaczej dia
prébek nie pobrarnych przez Laboratorium: plan | procedury pobierania sq identyfi ine u Klienta.

Dia prébek nie pobwanych przez Laboratorium, jeieli Kiient nie uszczegSlowit matrycy podajac jako obiekt badah ,wode” — pierwiastki badane z wykorzystaniem tachniki ICP aznaczone
zostaly z prébki zakwaszone] | saczone] przez sacrek mickld.

Dla prébek pobieranych i badanych przez Laboratarium: plany/ harmonagramy | procedury pobierania dastgpne 54 w sledzibie Laboratorium; dane dotyczace prébid mogace mie¢ wpiyw
02 wainodé wynikdw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badad} zostaly podane przez Kfienta. W tym pezypadiu wynild badart dotyczg pobranych i badanych prébek, s
niepewnodt rozszerzona metody uwzgiednia pobieranie.

Miepewnoié {jelell podano): dia badar sensorycznych podano jako praedalal fredniej geometryczne], dia badard milrobiciogicznych niepewnodé pomiary zostata oszacowana godnie 2 ISO
29201 2 zastosowsniem podejicia caloiclowego {rozszerzona niepewnoit pomlaru zostala obliczona dia wspélczynnika kx2, co adpowlada prredziatow! uinssd ok, 95%); dia pozostaivch
bada okredlono jako nlepewnodé fozszerzong metody U {wspdiczynnik rozszerzenia ks2, prawdopodobieristwo 95%).

Wynild (za wyjatkierm badai biologicznych) najdujace sig ponide] | powyde] zakresy metody przedstawione w spasdh odciowy {nle w formie #< lub >" doinej/géene] granicy zakresy
pomizrowego metody) majduja sie poza rakresem akredytacji.
Dia rerultatéw badania podanych w formie #% b > ¢ {pdzie yewartoié mezurandu odpowiadajaca dolne/ gornef granicy zakresu pomiarowego metody) praedstawiona {na wniosek
Zecajycego) rozszerzona niep § stanowi niepewnosc pomiary tej wartodc {np. dls rezuhtatu <0,05 mg/l, wartoét niepewnotci prredstawiona jest dis wyniku 0,05 mg/lj
W przypadku badah biologicznych:

. wyniki podane w formie <4 nalety Intepretowat Jako: mikroarganizmy sg cbecne w liczble aniejsze] nit 4,

. W oznaczeniu ogdine} liczhy mikroorganizméw oraz liczby Legioneita spp. wynik zer0 ,0* oznacza, te bakteril nie wykryto w badane; objetodci.

oraz dokumentem ILAC-GB:2019. Zasada podejmowania decyzji jest zgodna 2 wymaganiami chowlqzujacych przepiséw prawas. W przypadku brake jednornacznych wytyczaych, jedhi nie
uzgodniono inacze], Laboratorium stosuie 2asade podejmowania decyzi NIE uwzglednisjacy niepewnobct pomiaru/ metody, trw, zasade proste} akceptacji/ prostego odrzucenia — wynik/
rexyltat ponizej orar wynik réwny wartoda parametryczne] sj uznawane za 2godne, 2 wynik powyte] wartodci parametrycanej jost uznawany 2a niezgodny {ryzyke bledne] akceptaci/
bigdnego odrzucenia wynosi do 50%)

Daty wykonywania poszcegéinych badaf sy identyfikowalne w 2apisach Laboratarium.
Skargi rozpatrywane sy zgodnie z Instrukeja ogdinoiaboratoryjng EFO/IQ/03  Rozpatrywanie skarg”™ dostepng na stronie www obiis ol
Raport mote byé powitlany jadynie w calofci
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